telefon:

Raport de incercare

Laborator Apa Potabila
str. Petru Rares nr. 1/B
0259415651;

Beneficiar: SC.Globis International srl

Delegat :

E.Balint

Proba prelevati de: beneficiar

fax: 0259432576
S.C. Compania de Apd Oradea S.A.

acreditat pentru
[NCERCARE

SR EN ISO/CEI 17025:2005

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. 1047 /15.10.2014

Exemplarul nr...2

Codul probei...

2691 El...

nr. LT 764/2013

F.R.LP.-20-01

Adresa Sintion, sos Borsului nr.72
Punct de recoltare: PUT
Data prelevarii 13.10.2014...

Data receptiei... 13.10.2014 Data executiei analizei 13.10.2014...
. Limita admisd conform
Nr. Indicator Akt df Val?are_a Legii 458/2002 compl.cu Metoda de analizi
ert. masuri obtinuta
Legea 311-2004
I. Indicatori organoleptici si fizico - chimici
*1. | Gust X Acceptabild | SR EN 1622/07
*2. | Miros X consumatorilor si nici o | SR EN 1622/07
*3. | Culoare X modificare anormala ISO  7887/02
4. Turbiditate NTU 0.17 <5 SR EN ISO 7027/01
5. | pH unit. pH/temp 6.92/20°C 6.5 - 9.5 SR ISO 10523/12
6. Conductivitate uS/em 852 <2500 SR EN 27888/97
Fi Salinitate %00 0.4 SR EN 27888/97
8. | TDS(total solide dizolv.) mg/l 443 SR EN 27888/97
9. Clor rezidual liber mg/l X =0,3 SR ISO 7393-2/02
10. | Duritate(X Ca™ Mg ™) or. germ 13.96 >3 SR ISO 6059/08
11. | Calciu, (Ca™); mg/l 86.08 <100 SR ISO 6058/08
12. | Magneziu, (Mg™); mg/l 8.35 <50 SR IS0 6058/08
13. | Alcalinitatea totala mval/l 5.13 SREN IS0 9963/1/02
14. | Bicarbonati , (HCO3) mg/l 312.93 SREN ISO 9963/1/02
15. | Cloruri. (CI); mg/l 26.23 <250 SR ISO 9297/01
16. | Amoniu, (NH,); mg/l <0.03 =05 SR ISO 7150/1/01
17. | Azotiti , (NO,) ; mg/l <0.02 =035 SR ISO 6777/02
18. | Azotati . (NOs); mg/l 27.55 <30 SR IS0 7890-3/00
19. | Fiertotal , (Fey) - mg/l <0.03 0.2 | SR IS0 6332/96
*20 | Sulfati. (S0.7) mg/l X <250 | KitHACH
21. | Indice de permanganat mgO,/l 1.02 <5 | SR EN ISO 8467/01
II. Indicatori migrobiologici
1; Bacterii coliforme nr./100ml 0 0 SR EN ISO 9308-
2 Escherichia Coli nr./100ml 0 0 1/04/AC 2009
3. Enterococi intestinali nr./l[][gml 0 0 SR EN IS0 7899-2/02
4. Nr. de colonii la 37 °C nr./cm 30 Nici o modificare .
5. | Nr.decoloniila 22°C | nr./cm’ X anormalad R BRI

LOQ — sub limita de cuantificare

Sef laborator

Ing Ménésture?n Gelu

*incerclinile atarcate Ny suntacoperite de acreditarca Renar
** Concluziile . Interpretarea continute de prczentul ﬂocumentul nu sunt acoperite de a

ditarea Renar

Responsabll d¢ incercare

Noti: Rezultatele analizelor S¢ refera numai la proba prezentati spre analizi pentru pararhetri analizati . Este

interzisa reproducerea partiala a buletinului de analiz sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza. Buletinul s-a
intoemit in doua exemplare din care primul exemplar se pastreazi la laborator.~
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Laborator Apd Potabila
str. Petru Rares nr. 1/B

fax: 0259432576

Raport de incercare

telefon: 0259415651;
S.C. Compania de Api Oradea S.A.

Beneficiar: SC.Globis International srl

Delegat :

E.Balint

Proba prelevata de: beneficiar

acreditat pentru
INCERCARE

=iy LE)
Qﬁ:ﬂ_.m

SR EN ISO/CEI 17025:2005

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. 1048 /15.10.2014

Exemplarul nr...2

Codul probei...

2692 E2...

Adresa Sintion, sos Borsului nr.72

Punct de recoltare: Filtru 2
Data prelevarii 13.10.2014...

nr L1 764/2013

F.RIP.-20-01

Data receptiei... 13.10.2014 Data executiei analizei 13.10.2014...
. Limita admisa conform
:‘: Indicator I;:;l:“f; z;:?:;f; Legii 458/2002 compl.cu Metoda de analizi
) : Legea 311-2004 |
1. Indicatori organoleptici_si fizico - chimici
*1. | Gust ’ X Acceptabila SR EN 1622/07
*2, | Miros X consumatorilor si nici o | SR EN 1622/07
*3. | Culoare X modificare anormala SO 7887/02
4. | Turbiditate NTU 0.1 =5 SR EN ISO 7027/01
5. | pH unit. pH/temp 5.83/20°C 6.5 - 9.5 SR ISO 10523/12
6. | Conductivitate uS/cm 36.3 <2500 SR EN 27888/97
T Salinitate Y00 0 SR EN 27888/97
8. | TDS(total solide dizolv.) mg/l 18 SR EN 27888/97
9. | Clor rezidual liber mg/l X <03 SR ISO 7393-2/02
10. | Duritate(E Ca™.Mg"™) gr. germ <0.6 235 SR ISO 6059/08
11. | Calciu. (Ca™); mg/l <2.5 <100 SR IS0 6058/08
12. | Magneziu, (Mg:") 3 mg/] <25 <.50 SR ISO 6058/08
13. | Alcalinitatea totala mval/l <(0.42 | SREN IS0 9963/1/02
14. | Bicarbonati . (HCO5) mg/l 17.69 | SREN ISO 9963/1/02
15. | Cloruri, (CI) ; _mg/l <15 <250 | SR ISO 9297/01
16. | Amoniu, (NH;") ; mg/l <0.03 <05 | SR ISO 7150/1/01
17. | Azotiti , (NOy) ; mg/l <0.02 <03 SR IS0 6777/02
18. | Azotati . (NO5); mg/| 3.19 <30 SR IS0 7890-3/00
19. | Fier total , (Fey,) ; mg/l <0.03 <02 SR IS0 6332/96
*20 | Sulfati . (S0.5) mg/l X <250 | KitHACH
21. | Indice de permanganat mgO-/1 <0.5 <3 | SR ENISO 8467/01
II. Indicatori microbiologici
1 Bacterii coliforme nr./100m| 0 0 SR EN ISO 9308-
£ Escherichia Coli nr./100ml 0 | 0 1/04/AC 2009
3. | Enterococi intestinali nr./ lOO}mI 0 0 SR EN IS0 7899-2/02
4. | Nr. de colonii la 37 °C nr./cm 128 Nici o modificare ;
5. | Nr. de colonii la 22°C nr./em’ X | anormali SRENTI0 62:2/04
**Concluzii:  Proba analizatdi NU se incadreazd cu prevederile Legii 458 din 2002

completatd cu Lecrea 311 din 2004

LOQ — sub limita de cuantificare

Notdi: Rezultatele analizelor se referd numai la proba prezentati spre analizi pentru parametri analizati .

Sef laborator

—*Mcercar, ile-margate Nibsuht dﬂ)perite de acreditarea,Renar
** Concluziile , Interpretarea continuie'de r u‘.mul documcntu] nu sunt acoperite de acreflitarea Renar

Ing Ministurean Gelu '-,:' AR

Responsabll de

cercare

Este

interzisa reproducerea partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza. Buletinul s-a
intoemit in doud exemplare din care primul exemplar se pastreaza la laborator.~
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acreditat pentru

g sy INCERCARE
Laborator Apa Potabili
str. Petru Rares nr. 1/B e B -
telefon: 0259415651; fax: 0259432576 N Al
S.C. Compania de Api Oradea S.A. )
SE. EN IZ0/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr L1 7642013
F.R.ILP.-20-01

Nr. 1049 /15.10.2014

Exemplarul nr...2
Codul probei... 2693 E3...

Raport de incercare

Beneficiar: SC.Globis International srl

Delegat :

E.Balint

Proba prelevata de: beneficiar
Data receptiei... 13.10.2014

Adresa Sintion, sos Borsului nr.72
Punct de recoltare: Filtru 3

Data prelevarii 13.10.2014...
Data executiel analizei 13.10.2014...

Nr. ) Unit. de Valoarea Limita admis# conform
-y Indicator s obtinut Legii 458/2002 compl.cu Metoda de analiza
Legea 311-2004
I. Indicatori organoleptici si fizico - chimici
*1. | Gust X Acceptabild SR EN 1622/07
*2. | Miros X consumatorilor si nici o | SR EN 1622/07
3. | Culoare X modificare anormala ISO  7887/02
4. | Turbiditate NTU 0.1 <5 SR EN ISO 7027/01
5. pH unit. pH/temp 5.83/20°C 6,5 - 9.3 SR ISO 10523/12
6. | Conductivitate uS/cm 36.5 <2500 SR EN 27888/97
7. | Salinitate %0 0 SR EN 27888/97
8. | TDS(total solide dizolv.) mg/l 18 SR EN 27888/97
9. | Clor rezidual liber mg/l X <05 SR ISO 7393-2/02
10. | Duritate(X Ca+3.Mg'3) ar. germ 0.71 >3 SR IS0 6059/08
11. | Caleciu, (Ca™); mg/| <2.5 <100 SR ISO 6058/08
12. | Magneziu . (Mg™): mg/l D5 <.50 SR ISO 6058/08
13. | Alcalinitatea totald mval/l <042 | SREN IS0 9963/1/02
14. | Bicarbonati , (HCO;) mg/l 19.52 | SREN ISO 9963/1/02
15. | Cloruri. (Cl): mg/l <1.5 =230 SR ISO 9297/01
16. | Amoniu, (NH.: ) ; mg/l <0.05 <05 SR ISO 7150/1/01
17. | Azotiti . (NOy) ; mg/l <0.02 <0.5 SR IS0 6777/02
18. | Azotati . (NO3) ; mg/l 2.86 <350 SR I1SO 7890-3/00
19. | Fiertotal , (Fe,,) : mg/l <0.03 <0.2 SR IS0 6332/96
*20 | Sulfati, (SO,7) mg/l X <250 Kit HACH
21 Indice de permanganat mgOy/1 <0.3 <5 SR EN ISO 8467/01
II. Indicatori microbiologici
1 Bacterii coliforme nr./100mli 0 0 SR EN ISO 9308-
2 Escherichia Coli nr./100ml 0 0 1/04/AC 2009
3. | Enterococi intestinali nr./100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/02
?. Nr. de CD}O“?E la37°C nr.r’cmj 109 Nici o modif_'lcarc SR EN 1SO 6222/04
5. | Nr. de colonii la 22 °C nr./cm X anormala
**Concluzii:  Proba analizata NU se incadreazi cu prevederile Legii 458 din 2002

completatd cu Legea 311 din 2004

LOQ — sub limita de cuantificare

Sef laborator

Ing Ministurean Gelu

*ncerciriic marcate Nu sunt-acoperite de acreditarea Renar
#* Concluziile . Interpretarea continute de‘preventul doctimentulni sunt acoperite de acr

itarea Renar

Responsabil de jncercare

jUr5e referd numai la proba prezentati spre analizi pentru parametri analizati . Este

interzisa reproducerea partiala a buletinului de analiz sau folosirea unor date partiale din buletinul de analiza. Buletinul s-a
intocmit in doud exemplare din care primul exemplar se pastreaza la laborator.~
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Raport de incercare

Beneficiar: SC.Globis International srl

Delegat :

E.Balint

Probd prelevati de: beneficiar

fax: 025943

Laborator Api Potabili

str. Petru Rares nr. 1/B
telefon: 02394135651;
S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

2576

Nr. 1050/15.10.2014

Exemplarul nr...2

Codul probei...

2694 E4...

acreditat pentru
TNCERCARE

[TLA] Y

&

RE AR

SR EN IS0/CEI 17025:2005

CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 764/2013

F.R.I.P.-20-01

Adresa Sintion, sos Borsului nr.72
Punct de recoltare: Filtru 4
Data prelevarii 13.10.2014...

Data receptiei... 13.10.2014 Data executiei analizei 13.10.2014...
. Limita admisi conform
:; Indicator Sms df b o i Legii 458/2002 compl.cu Metoda de analizi
masuri obtinuti
Legea 311-2004
I. Indicatori organoleptici si fizico - chimici
*1. | Gust X Acceptabild SR EN 1622/07
*2. | Miros X consumatorilor si nici o | SR EN 1622/07
*3. | Culoare X modificare anormald ISO 7887/02
4. Turbiditate NTU 0.29 <35 SR EN ISO 7027/01
5. pH unit. pH/temp 5.86/20°C 6.5 - 95 SR IS0 10523/12
6. Conductivitate uS/em 15.0 <2300 SR EN 27888/97
T Salinitate %0 0 SR EN 27888/97
8. | TDS(total solide dizolv.) mg/l 7 SR EN 27888/97
9. Clor rezidual liber mg/l X <0.5 SR IS0 7393-2/02
10. | Duritate(X Ca”" Mg™) gr. germ <0.6 >3 SR ISO 6059/08
11. [ Calciu, (Ca™): mg/l <2.5 <100 SR IS0 6058/08
12. | Magneziu. (Mg™) ; mg/l <25 <50 SR IS0 6058/08
13. | Alcalinitatea totalda mval/l <0.42 SREN ISO 9963/1/02
14. | Bicarbonati , (HCO;3) mg/l 12.81 SREN IS0 9963/1/02
15. | Cloruri.(Cl): mg/l <1.5 <230 SR IS0 9297/01
16. | Amoniu, (NH,); mg/l <0.05 <0,5 SR 18O 7150/1/01
17. | Azotiti . (NO,) ; mg/l <0.02 <05 SR 180 6777/02
18. | Azotati . (NO;): mg/l 0.208 <350 SR 1SO 7890-3/00
19. | Fier total , (Fey) : mg/l <0.03 <0,2 SR IS0 6332/96
#20 | Sulfati, (SO.D) mg/l X <250 Kit HACH
21. | Indice de perman ganat mgO-/1 <0.5 <5 SR EN ISO 8467/01
Il. Indicatori microbiologici
L Bacterii coliforme nr./100ml 0 0 SR ENISO 9308-
2. Escherichia Coli nr./100ml 0 0 1/04/AC 2009
3. Enterococi intestinali nr.flOflmi 0 0 SR EN [SO 7899-2/(2
4. Nr. de colonii la 37 °C nr./cm 141 Nici o modificare
5 Nr. de colonii la 22 °C nr./em’ X anormald SRENIN0 et
**Concluzii:  Proba analizatdi NU se Incadreazd cu prevederile Legii 458 din 2002

comp]etaté cu Legea 311 din 2004

LOQ - sub limita de cuantificare

4' f
Notd: Rezultatele analizelor

$ef laborator

Ing Ministurean Gelu '~ 27" _" :

LA BM
g FuUl

Responsabll

T ®ineorgir te mareate; Nu uitacoperite de acreditarea Renar
** Concluziile , Interpretarea contintite d&e !)rqu,nl.ui documentul nu sunt acoperite de agreditarea Renar

incercare

se referd numai 13 proba prezentatd spre analizi pentru parametri analizati .

Este

interzisa reproducerea partiala a buletinului de analiza sau folosirea unor date partizle din buletinul de analiza. Buletinul s-a
intocmit in doud exemplare din care primul exemplar se pastreaza la laborator.~
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